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Työn tarkoituksena oli suunnitella rakenteet Karjalaisen perheen uuteen omakotitaloon. Talo
rakennetaan Perniöön, ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2010 aikana. Rakennukseen ra-
kennetaan harkoista kellari, jonka päälle tehdään kaksi asuinkerrosta puurakenteisena. Jul-
kisivumateriaalina on vaakapaneeli, joka maalataan ruskeanharmaaksi. Talon vesikatteena
toimivat kattotiilet. Rakennuksen asuintiloja lämmittää vesikiertoinen lattialämmitys, jonka vettä
lämmittää puukattila.
Aluksi työssä on esitelty lyhyesti rakennuksen lupakuvat ja kerrottu, miten tällaisiin tilaratkaisui-
hin on päädytty. Rakennesuunnitteluvaiheessa on perehdytty jokaiseen rakenneosaan erikseen
ja kerrottu miten rakenteet on valittu. Jokainen rakenneosa on mitoitettu erikseen, ja osa las-
kelmista on esitetty liitteissä. Rakenneosien mitoituksessa on käytetty erilaisia laskentaohjelmia,
ja osa laskelmista on tehty myös käsin. Rakennuksen päärakennusmateriaalit ovat: puu, harkot
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The objective of this thesis was to design structures for family Karjalainen’s new house. The
house is to be built in Perniö and it will be completed during the year 2010. The construction of
the house starts from building a basement from blocks. On top of the basement there will be two
floors made from wood. The façade material is a horizontal panel, which is painted brownish
grey. The water roofing of the house is made from tiles. The living quarters of the house are
heated by a circulating water system, the water being heated by means of a wood burning boi-
ler.
At the beginning, the building license drawings are briefly introduced and it is explained how
decisions on the space solutions were made. The building design is analyzed separately for
each part of the structure and the choice of structures is discussed. Each constituent is dimen-
sioned separately and some calculations are presented in the annexes. A variety of calculation
software was used when designing the structural components and part of the calculations were
done manually. The main building materials are: wood, blocks and reinforced concrete. At the
end of the thesis the building’s ecology and the designer’s own observations of the structural
design work are presented.
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1 Johdanto
Työn tarkoituksena oli suunnitella rakenteet Karjalaisen perheen uudelle oma-
kotitalolle, jonka rakentaminen aloitettiin syksyllä 2009. Rakentamisen pääperi-
aatteena olivat kohtuullisen yksinkertaiset rakenteet, sillä erikoisuudet lisäävät
rakennuskustannuksia. Yksinkertaisia rakenteita käyttämällä saadaan samalla
hinnalla tilavampi rakennus. Karjalaisen perheeseen kuuluu isä Ville, äiti Anna,
sekä kaksi pientä lasta. Lasten kasvaessa tilaa varmasti tarvitaan runsaasti.
Karjalaisilla oli ajatuksena rakentaa vain yksi kunnollinen talo ja asua siinä niin
pitkään kuin mahdollista, näin rakenteiden valinnassa tärkeimmät tekijät olivat
kestävyys sekä asumismukavuus.
Rakennuspaikan valinta ei ollut Karjalaisen perheelle kovinkaan vaikea, sillä
perintönä saatu tontti rauhallisessa paikassa Perniössä tuntui hyvältä ja helpolta
ratkaisulta. Tontti on kuusimetsää, joka sijaitsee tien ja pellon välissä pienessä
rinteessä. Tontille jouduttiin lisäksi rakentamaan 150 metriä tietä, jotta rakenta-
minen oli mahdollista. Kuvassa 1 on talon malli kuvattuna julkisivun suunnalta.
Kuva 1. Talon 3D-malli kaakon suunnalta kuvattuna.
7TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mikko Harmanen
Talon arkkitehtikuvat piirrettiin kesän 2009 aikana Ville ja Anna Karjalaisen toi-
veiden mukaan. Ville Karjalainen on ammatiltaan puutekniikan DI, joten luonnol-
lisesti talo tulisi olemaan puurakenteinen. Rakennukseen haluttiin kuitenkin kel-
larikerros, joka olisi ollut vaikea tehdä puurakenteisena, ja näin päädyttiin muu-
raamaan kellari harkoista. Tontti on haja-asutusalueella, joten talon ulkonäölle
ei ollut asetettu suuria vaatimuksia.
Talon rakentamisesta vastaa Ville Karjalainen, ja hän toimii myös vastaavana
mestarina. Villellä on valtuudet toimia vastaavana mestarina, sillä hän toimii
talotehtaan työpäällikkönä Perniössä. Ville yrittää tehdä kaikki mahdolliset ra-
kennusvaiheet itse sukulaiset ja ystävät ovat luonnollisesti apuna mahdollisuuk-
sien mukaan. Ville kuitenkin käy päivätöissä koko rakentamisen ajan, joten
kaikkia työvaiheita hänen ei ole mahdollista suorittaa. Puurungon pystyttämisen
suorittaa ulkopuolinen timpuriryhmä. Maanrakennustyöt ja sähkötyöt jäävät
myös niihin erikoistuneiden ammattilaisten hoidettavaksi.
2 Rakennussuunnittelu
2.1 Rakennuspaikka
Rakennuspaikka sijaitsee Perniössä, Joutnantien varressa. Tontti on metsäinen
rinnetontti, jossa on harvaa kuusimetsää sekä pajukkoa. Puut poistetaan raken-
nuksen paikalta, pihalta sekä myöhemmin rakennettavan autotallin kohdalta.
Tontin reunalta pohjoiseen aukeaa näkymä pellolle, jonka suuntaan talon par-
veke rakennetaan. Rakennuksen ja pellon väliin jätetään puustoa suojaamaan
pellolta tulevaa pohjoistuulta vastaan. Pellon ja tontin rajaan rakennetaan jäte-
vesikaivo sekä veden puhdistamo (katso asemakuva Liite 1).
2.2 Pohjaratkaisut
Kellarikerroksen tärkeimmät tilat ovat lämmönjakohuone ja puuvarasto, jotka
ovat melkein päivittäisessä käytössä. Kellarikerroksen muut tilat on tarkoitettu
varastotiloiksi. Ensimmäiseen asuinkerrokseen on suunniteltu kaikki toiminnalli-
8TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mikko Harmanen
set tilat: keittiö, olohuone, kodinhoitohuone, pesutilat sekä sauna. Toisessa
asuinkerroksessa on kaikki makuuhuoneet sekä kaksi erillistä vessaa. Van-
hempien makuuhuoneesta on pääsy vaatehuoneeseen, työhuoneeseen sekä
parvekkeelle. Kellarikerroksen pohjapiirros on esitetty liitteessä 2A ja asuinker-
rosten pohjapiirustukset liitteessä 2B.
2.3 Julkisivut
Julkisivumateriaaliksi valittiin puuverhous, joka tultaisiin tekemään 170 mm le-
veistä laudoista vaakapanelointina. Paneelien väriksi valittiin vaalean harmaa.
Ikkunoiden ja ovien vuorilautojen väriksi valittiin valkoinen, myös räystäslaudat
suunniteltiin valkoisiksi. Kattomateriaaliksi valittiin harmaa kattotiili. Ikkunoihin
ajateltiin aluksi tiheät ristikot, mutta ikkunoiden tilausvaiheessa ristikkoja har-
vennettiin. Ikkunavalmistajan mukaan korkeat ikkunat ja tiheät ristikot olisivat
näyttäneet vankilamaiselta, joten niistä luovuttiin. Liitteessä 3 on julkisivukuva,
jossa tiheät ristikot näkyvät.
2.4 Alustavat rakenteet
Kellarikerros muurataan harkoista, joiden päälle valetaan betoninen välipohja.
Välipohja tehdään liittorakenteena, joka sisältää teräsprofiilin, betonivalun, eris-
teen sekä pintalaatan. Kellarikerroksen päälle rakennettavat kaksi asuinkerrosta
ovat puurakenteiset. Rakenteisiin käytetään enimmäkseen sahatavaraa, mutta
myös kertopuuta sekä kyllästettyä puuta joudutaan hyödyntämään. Kattokan-
nattajina toimivat puiset kattotuolit ja vesikattona tiilikate. Alustava rakenne on
nähtävissä leikkauskuvassa liitteessä 4.
2.5 Kustannusarvio
Rakennuksen alustava kustannusarvio on noin 200 000 euroa, mutta todellinen
hinta voidaan laskea vasta rakennuksen valmistuttua. Talon rakentamisvai-
heessa keskitytään korkeaan laatuun eikä halvimpaan hintaan. Talo tulee ole-
maan Karjalaisen perheen koti pitkän aikaa, joten muutaman kymmenen tuhan-
nen euron säästö asumismukavuudesta tinkimällä ei ole hyvä idea.
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2.6 Pohjatutkimuksen esittely
Tontille päädyttiin tekemään pohjatutkimus, vaikka kaikki merkit kertoivat että
tontin pinnassa on savikerros, jonka alla on kantava maakerros. Pohjatutkimus
on esitetty liitteessä 5. Kairauksia pohjatutkimuksessa tehtiin yhteensä seitse-
män kappaletta, joista neljä asuinrakennuksen kulmista ja kolme tulevan auto-
tallin paikalta. Asuinrakennuksen kohdalla todettiin olevan noin 30 cm pehmeä
kerros, jonka alla on silttiä / hiekkaa ja moreenia. Kairausten mukaan kova poh-
ja on 1,5 m – 2,6 m syvyydellä.
3 Rakennesuunnittelu
3.1 Kuormitukset
Rakennuksen suunnittelussa on käytetty rakenteiden omien painojen osavar-
muuskertoimena 1.15 ja muuttuvien kuormien kertoimena 1.5. (Eurokoodi 5
Puurakenteiden lyhennetty suunnitteluohje, RIL 205-1-2007 liite B) Lumikuor-
man ominaisarvona on käytetty 2,0 kN/m2 ja lattiarakenteiden hyötykuormana
myös 2,0 kN/m2. Tuulikuormien määrittäminen on esitetty laskelmien avulla liit-
teessä 14. Tuulikuorma päätyseinille on 1,2 kN/m2 ja sivuseinille 1,7 kN/m2.
(RIL 201-1-2008 Osa 1.4)
3.2 Perustamistapa
Rakennuksen perustamistavaksi valittiin anturaperustus pohjatutkimuksen teki-
jän ohjeen mukaan. Alue tasataan perustamissyvyyteen asti, jonka jälkeen kai-
vupohjalle levitetään suodatinkangas. Suodatinkankaan päälle tuodaan vähin-
tään 300 mm jakava kerros kalliomursketta. Anturoiden paikat on nähtävissä
perustuskuvassa liitteessä 6. Anturat tehdään jokaisen muuratun seinän kohdal-
le sekä leveämpi antura, piipun, lämmityskattilan sekä vesivaraajan kohdalle
(liitteessä 10, DET 3 näkyy antura varaajan kohdalla). Taloa kiertävän anturan
leveys on 600 mm, kantavan keskilinjan antura 500 mm leveä ja muut anturat
400 mm leveitä. Kuistin anturalle tulee vähemmän kuormaa joten se on 500 mm
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leveä. Kaikki anturat ovat 200 mm paksuja, ja niissä on käytetty betonia K30-2
(XC2). Anturaa kiertää kutistumisraudoitus 2 x 12 mm teräs, vähintään 700 mm
jatkospituudella (liite 10, DET 1.1).
Kellarin lattiarakenteena toimii maanvarainen betonilaatta, jonka alla on 150
mm EPS eristettä ja kerros kapilaarihiekkaa, joka estää kosteuden nousun lat-
tiarakenteeseen. Betonilaatan paksuus on 100 mm, ja raudoitteena on käytetty
8 mm teräsverkkoa #200. Puuvaraston kohdalla on käytetty tiheämpää #150
teräsverkkoa, polttopuiden suuren varastokuorman vuoksi. Betonilaattojen ja
seinien väliin tehtiin liikuntasauma solumuovikaistalla, joka mahdollistaa lattia-




Kellarin seinien ulkoseinämateriaaliksi ajateltiin aluksi Leca-harkkoa RUH-300,
mutta harkkoa suurennettiin hieman paremman kantavuuden ja eristävyyden
vuoksi. Seinärakenteeksi valittiin Leca-harkko RUH-340 ja ulkoseinien ylimmäi-
siin kerroksiin lämpöharkko Lecaterm LTE-340. Lämpöharkkomuurauksen ker-
rosmäärä on tehty Maxitin Leca-suunnitteluohjeen mukaan, jossa lämpöharkko-
jen tulisi ylettyä 300−500 mm maanpinnan alle. Seinien vaakaraudoitteena on
käytetty joka toisessa saumassa 2 x 8 mm teräkset ja joka toisessa 2 x 12 mm
teräkset. Suuren maanpaineen vuoksi etelän puoleiseen seinään jouduttiin te-
kemään kaksi pystyjäykistystä (katso liite 6). Pystyjäykisteet tehtiin harkon onte-
loihin laittamalla 3x 16 mm raudat pystyyn ja valamalla ontelo täyteen betonia.
Liitteessä 10, DET 1.2 on esitetty tarkempi kuva jäykisteestä. (Leca suunnitte-
luohje ja työohje, 2009)
Kellarikerroksen kantavan keskilinjan sekä väliseinien materiaaliksi valittiin Le-
ca-harkko UH-150. Keskilinjan harkkoseinässä on 8 mm harjateräs joka sau-
massa ja kantamattomissa väliseinissä 8 mm teräs joka neljännessä saumassa.
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Kantamattomat väliseinät eivät saa tulla aivan kiinni välipohjaan sen mahdolli-
sen taipuman vuoksi. Liitteessä 10, DET 7 on kuva, siitä miten ongelma on rat-
kaistu tässä kohteessa. Seinän ja kattorakenteen väliin jätetään pieni väli, joka
täytetään mineraalivillalla ja peitetään kulmaraudoilla.
3.3.2 Routasuojaus ja vedeneristys
Vedeneristeenä kellarin ulkoseinän ulkopinnassa on käytetty patolevyä sekä
liimattavaa bitumihuopakaistaa liitteen 10, DET 1 mukaan. Vesi ei myöskään
missään kohdassa saa valua seinää päin vaan kaikki pinnat kallistetaan raken-
nuksesta poispäin. Routasuojauksena on käytetty 100 mm EPS-100-
polystyreenilevyä, joka ulottuu 1000 mm seinistä ulospäin kaltevuudella 1:10.
Routasuojaus on tehty RT 81-10590 mukaan. Lisäksi rakennusta kiertää ulko-
seinän ulkopuolella pystyssä 50 mm EPS-100-levy liitteen 10, DET 1 ja 4 esit-
tämällä tavalla.
3.3.3 Radon
Rakennuksen radonsuojaus on tehty RT 81-10791 mukaan. Salaojaputkesta on
tehty radonputkisto kellarin lattialaatan alle, josta on umpiputki katolle asti. Ra-
donin pitoisuus mitataan rakennuksen valmistuttua, jonka jälkeen voidaan tarvit-
taessa asentaa huippuimuri katolle radonin pitoisuuden pienentämiseksi. Ra-
donkaasun pääsy huoneilmaan tapahtuu useimmiten maanvaraisen laatan ja
seinien liittymäkohdista. Nämä kohdat on rakennuksessa suljettu bitumihuovan
avulla liitteen 10; DET 1, 2, 4, 5 esittämällä tavalla.
3.4 Kellarin välipohja
Kellarin kattorakenne on tehty liittolevyrakenteena, jossa kantavana rakenteena
toimivat yhdessä Rautaruukin teräsprofiili sekä 140 mm paksu teräsbetonilaatta.
Teräsprofiiliksi valittiin Zn 0,7 mm ja betoniksi K30-2. Lattiarakenne kokonai-
suudessaan on liitteen 10, DET 6 mukainen. Kantavan rakenteen päällä on 50
mm EPS eristettä sekä 80 mm pintabetonivalu, jonka sisässä lattialämmitysput-
ket ovat pintaverkkoon kiinnitettynä. Kantavan rakenteen terästys on laskettu
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liitolevyn mitoitusohjelmalla (Comslab), joka on Rautaruukin tekemä ohjelmisto.
Laskelmia jouduttiin tekemään useita, jotta saatiin optimoitua teräksen ja beto-
nin määrä mahdollisimman sopivaksi. Lisäksi laskelmat jouduttiin tekemään
erikseen 2 – aukkoisesta rakenteesta sekä porrasaukon kohdalla olevista 1-
aukkoisista rakenteista (laskelmat 2-aukkoisesta rakenteesta on esitetty liittees-
sä 12). Liitteessä 7 on kuva liittorakenteesta, jossa näkyvät raudoitteet sekä
teräslevyjen saumat.
Liittolevyn korkeudella rakennuksen runkoa kiertää rivi palkkiharkkoja, jotka on
valettu täyteen liitteen 10, DET 5 osoittamalla tavalla. Betonin sisään on valettu
kierretankoja 1000 mm välein, joihin saadaan alaohjauspuu kiinnitettyä mutteri-
en ja aluslevyjen avulla. Korokevalun ansiosta saadaan seinärakenne alkamaan
lattian tasolta ja lattiarakenne eristettyä ulkoilmasta EPS-eristeellä. Näin raken-
teeseen ei synny kylmäsiltaa eikä oviaukkojen kohdalle kynnystä.
Välipohjan tuille on jouduttu tekemään erillinen leikkausraudoitus, joka näkyy
liitteessä 10, DET 5 ja 8. Leikkausraudoituksessa on käytetty 8 mm hakateräs-
tä, joita on 150 mm välein.
Puuvaraston ulko-oven kohdalle on jouduttu tekemään erikoinen ovenylitys-
palkki, jotta kuormat saadaan siirrettyä oven kohdalta perustuksille. Liitteessä
10, DET 10 on malli ovenylityspalkista. Palkki on tehty Leca palkkiharkoista,
joita on kolme peräkkäin yhteensä 1800 mm pitkä palkki. Oviaukko on 1200 mm
leveä, joten molemmille puolille tulee 300 mm tukileveys. Palkkeja laitetaan
kaksi vierekkäin ja väliin 50 mm Finnfoam-eristettä, jotta rakenteelle ei tule kyl-
mäsiltaa. Palkin välissä käytettään Finnfoam-eristettä EPS-eristeen sijasta sen
paremman lämmöneristävyyden vuoksi.
Kellarin kantavassa väliseinässä on myös yksi 900 mm leveä oviaukko, johon
oli pakko tehdä jonkinlainen ylityspalkki. Aluksi ylityspalkiksi suunniteltiin IPE-
100 teräsprofiilia, mutta päädyttiin kuitenkin RHS 100x100x5 teräsprofiiliin.
Kumpikin palkki kestäisi tässä tapauksessa hyvin, mutta RHS profiilia oli hel-
pommin saatavilla. Teräsprofiilien mitoitus tehtiin Dofteräs-ohjelmalla, ja liittees-
sä 10, DET 11 on kuva ylityspalkista.
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3.5 Talon puurunkorakenne
Rakennuksen kantavan runkona toimivat sahatavaratolpat 48 x 198, jotka nou-
sevat alaohjauspuun päältä aina harjalle asti yhtämittaisina. Pitkät runkotolpat
jäykistävät runkoa huomattavasti. Alaohjauspuuna käytetään kyllästettyä saha-
tavaraa 48 x 198, joka kiinnitetään korokevalussa oleviin kierretankoihin mutte-
rien ja aluslevyjen avulla. Ulkoseinärakenne sisältä ulospäin lueteltuna on seu-
raava:
 Pintakäsittely, maalaus
 Sisäverhouslevy Gyproc-EK 13 mm , kiinnitys ruuvein
 Pystykoolaus 48 x 48 + lämmöneriste Isover KL-35 50 mm
 Höyrynsulkumuovi, kiinnitys niitein, limitys >300 mm
 Pystyrunko 48 x 198 + lämmöneriste Isover KL-35 200 mm
 Tuulensuojalevy Gyproc-TS 9 mm
 Vaakakoolaus 22x100
 Pystykoolaus 22x100
 Vaakapanelointi 28x170 + pintakäsittely, maali (ruskean harmaa)
Kylpyhuoneen ja saunan kohdalla ulkoseinärakenteen ovat hieman erilaiset
kosteusteknisistä syistä. Kylpyhuoneen kohdalla höyrynsulkuna toimii ve-
deneriste ja saunan kohdalla alumiinipaperi. Liitteessä 10, DET 14 ja 15 on ku-
vat erilaisista ulkoseinärakenteista.
3.5.1 Välipohjarakenne
Välipohjapalkisto ajateltiin ensin tehtäväksi yksiaukkoisena, mutta laskelmat
osoittivat sen tekevän välipohjasta hyvin massiivisen, joten päädyttiin tekemään
kantava linja keskelle taloa. Puurakenteiden laskentaan käytettiin FinnForestin
laskentaohjelmaa FinnWood 2.2, jolla saatiin suoraan määritettyä profiilit jokai-
selle puurakenteelle. Kantavalle pitkittäispalkille oli kaksi vaihtoehtoa, joko lii-
mapuupalkki tai kertopuupalkki. Liimapuisesta palkista kuitenkin luovuttiin, sillä
palkki ei jäisi näkyviin ja se on hyvin raskas nostaa paikalleen. Liitteessä 10,
DET 13 on kuva siitä, millainen kantava pitkittäispalkki on porrasaukon kohdal-
la.
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Välipohjapalkeiksi mietittiin aluksi sahatavarapalkkeja, mutta pitkän jännevälin
vuoksi palkisto jouduttiin tekemään kertopuusta. Liitteessä 8 on kuva puisen
välipohjan kantavista rakenteista ja palkkien sijoittelusta. Kylpyhuoneen kohdal-
le mitoitettiin kaksi palkkia vierekkäin 400 mm jaolla. Samoin porrasaukon koh-
dalle pidempään jänneväliin jouduttiin laittamaan kaksi välipohjapalkkia vierek-
käin jaolla k600. Välipohjapalkit ovat Kerto-S 51 x 220, pitkä kannatinpalkki Ker-
to-S 2 x 57 x 300 ja kuistin kohdalla oleva kantava palkki on Kerto-S 2 x 39 x
300.
Rakennuksen päissä käytettiin välipohjakannattimina sahatavaraa 48 x 198,
joka kiinnitettiin runkotolppiin ruuvien avulla. Pitkillä sivuilla välipohjapalkkien
alapinnassa on myös sahatavara 48 x 198 ruuvien avulla kiinnitettynä, jotka
kannattavat kertopuisia välipohjapalkkeja (Liite 10 DET12). Liitteessä 15 on las-
kettu millaisilla ruuveilla sahatavarapalkit on kiinnitettävä runkotolppiin. Ruu-
veiksi valittiin Wurthin 6,0x100 ruuvit, joiden pitäisi olla laadukkaita ja kestäviä.
3.5.2 Puuväliseinät
Sisäseinien runkorakenteena on pääasiassa sahatavara 50 x 66 tolpat, jonka
molemmilla puolilla on Gyproc-EK sisäverhouslevy. Liitteessä 10, DET 16 on
kuva tällaisesta tavallisesta seinärakenteesta.
Liitteessä 10, DET 17 on esitetty pesuhuoneen ja saunan välinen seinärakenne.
Seinän alaosaan on suunniteltu yksi kerros 75 mm leveää Leca-harkkoa, joka
tekee rakenteesta paremmin kosteutta kestävän. Harkon päältä lähtevä puu-
runko aloitetaan kyllästetyllä vaakapuulla. Saunan puolella alumiinipaperi toimii
höyrynsulkuna ja ilmarako pidentää saunan paneelien ikää. Lattioilla on oltava
kallistukset kaivoihin päin vähintään kaltevuudella 1:100.
3.5.3 Puurakenteiden jäykistys
Vaakajäykisteenä rakenteella toimivat yläpohjan sisäkatossa oleva Gyproc-EK
13 mm levy sekä välipohjarakenteessa oleva FinnForestin 18 mm ympäripontat-
tu kuusivaneri, jotka on kiinnitetty ruuveilla valmistajan ohjeiden mukaan. Tuuli-
jäykisteenä toimivat ulkoseinän ulkopinnassa oleva tuulensuojalevy GTS-9 sekä
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sisäpuolella oleva GEK 13 mm sisäverhouslevy. Tuulijäykisteille tulevat kuormat
sekä liittimien välit on laskettu liitteessä 14. Sivuseinien liitinväliksi on saatu 150
mm ja päätyseinien liitinväliksi 70 mm. Laskelmissa on käytetty hyväksi Gypro-
cin valmistajan ohjeita.
3.5.4 Kattorakenne
Kattokannattajina toimivat normaalit kattoristikot, joiden jako on k900. Kattoristi-
koita on yhteensä 16 kappaletta, ja ne kiinnitettään kulmarautojen sekä ankku-
rinaulojen avulla yläsidepuuhun. Kattotuolien stabiliteetti hoidetaan pääasiassa
sahatavaran 22 x 100 avulla, joiden sijoittelu on kattorakennekuvassa liitteessä
9. Kattoruoteina toimivat sahatavara 50 x 50 rimat, joita on k350-jaotuksella.
Ruoteet sitovat kattotuolit toisiinsa jäykistäen näin kattorakennetta. Liitteessä
10, DET 18 on kuva räystäästä ja kattorakenteesta. Rakennuksen vesikatteena
toimivat kattotiilet.
3.6 Kuistin rakenne
Kuisti perustetaan samalla tavalla kuin muukin rakennus, mutta perustamissy-
vyys on noin 1,5 metriä ylempänä. Näin kuisti joudutaan tekemään erillisenä
rakenteena eikä sitä voida kiinnittää muuhun rakennukseen painumisvaaran
vuoksi. Liitteessä 10, DET 4 on kuva kuistin perustamisesta. Kuistin kattoraken-
teessa ei käytetä kattotuoleja vaan katto tehdään paikan päällä sahatavarasta.
3.7 Terassin ja parvekkeen rakenne
Terassi ja parvekerakenteelle tehdään erillinen anturaperustus liitteessä 6 nä-
kyvällä tavalla. Anturan päälle muurataan harkoista pilarit, joiden varaan terassi
ja parveke perustetaan. Harkot ovat Leca-harkkoja 240 x 240, ja niiden sisään
tulee raudoitus, jonka jälkeen ne valetaan täyteen betonia. Terassin ja parvek-
keen puuosat ovat kyllästettyä sahatavaraa, jolloin puuosat kestävät paremmin
säärasituksia. Parvekkeen ja terassin kannatinpuiden kiinnityksessä käytetään
palkkikenkiä ja ankkurinauloja. Välipohjakuvassa liitteessä 8 on näkyvillä par-
vekkeen kannatinpuiden sijoittelu.
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Kuva 2. Talon 3D-malli koillisen suunnalta kuvattuna.
Terassin kohdalla on neljä puupilaria, jotka kannattavat parvekkeen lattiaa, ja
ne on sijoitettu valettujen harkkopilarien kohdille. Näistä neljästä pilareista vain
reunimmaiset kaksi nousevat vesikatolle asti kannattamaan kattorakennetta.
Kuvassa 2 on mallikuva terassirakenteesta. Kattokannattimina toimivat erilliset
kattotuolit, jotka tilataan myöhemmin. Parvekkeen kattorakenteen jäykistykses-
sä käytetään samaa periaatetta kuin muun rakennuksen jäykistyksessä.
Parvekkeen ja terassin pintamateriaalina käytetään höylättyä ja kyllästettyä te-
rassilautaa. Kaiteet tehdään kyllästetystä sahatavarasta itse paikan päällä ja
kaiteiden korkeudeksi tulee vähintään 1000 mm.
4 Rakennuksen ekologisuus
4.1 Ulkoseinät ja yläpohja
Vuoden 2010 alussa tuli voimaan uudet määräykset rakennuksen lämmönjoh-
tavuusarvoista eli U-arvoista. Tässä kohteessa saatiin kuitenkin soveltaa vanho-
ja määräyksiä sillä, rakennuslupa haettiin vuoden 2009 puolella. Ulkoseinissä
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on 250 mm Isover-KL 35-lämmöneristettä, joka täyttää hyvin vuonna 2009 voi-
massa olleet U-arvovaatimukset. Liitteessä 13 on esitetty DOF Lämpö 2.2-
ohjelmalla tehdyt U-arvolaskelmat. Ulkoseinän lämmönjohtavuusarvoksi saatiin
0.20 W/m2K, ja raja-arvo oli 0.24 W/m2K. Yläpohjassa on 400 mm puhallusvillaa
ja sen U-arvoksi saatiin 0,10 W/m2K. Yläpohjan raja-arvona oli 0.15 W/m2K.
Rakennuksen lämmönjohtavuusarvot eivät aivan täytä nykyajan vaatimuksia,
mutta rakennusta voidaan kuitenkin pitää kohtuullisen hyvin lämpöä eristävänä.
(RakMK C3, 2007)
4.2 Lämmitysmuoto
Rakennuksen lämmönlähteenä on puukattila, jossa poltetaan polttopuita. Ala ja
yläkerrassa on koko lattian alueella vesikierrolla toimiva lattialämmitys, joka pi-
tää huolen siitä, että rakennuksessa on miellyttävä tasainen lämpötila. Lisänä
olohuoneeseen tulee takka, jolla saadaan alakertaa lämmitettyä tarvittaessa
lisää. Polttopuilla lämmitettävä talo on ekologinen vaihtoehto, ja vielä ekologi-
semman tästä talosta tekee se, että polttopuut saadaan hankittua vieressä si-
jaitsevasta omasta metsästä.
4.3 Tiiviys
Rakennuksen on aina oltava tiivis, ettei rakenteen läpi pääse kulkemaan yli-
määräisiä ilmavirtauksia, jotka tuhlaavat energiaa ja aiheuttavat kosteusvaurioi-
ta. Tässä rakennuksessa puurakenteiden kohdalla on asia hoidettu laittamalla
höyrynsulkumuovi villakerrosten väliin, jolloin höyrynsulkuun ei tarvitse juuri-
kaan tehdä läpivientejä esimerkiksi sähköjohdoille. Ulkoseinässä oleva höyryn-
sulkumuovi on taitettu alakerran pintabetonivalun alle jolloin puurakenteiden ja
kivirakenteiden väli tulee tiiviiksi. Pesuhuoneen kohdalla höyrynsulkuna toimii
kosteudeneriste ja saunan kohdalla alumiinipaperi.
4.4 Ilmanvaihto
Rakennuksen ilmanvaihto suoritetaan koneellisesti. Ilmanvaihtokoneeksi vali-
taan sellainen kone, jossa on korkealla hyötysuhteella toimiva lämmöntalteenot-
18
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mikko Harmanen
tolaitteisto. Näin saadaan huomattava säästö lämmityskustannuksissa. Koneel-
linen ilmanvaihto myös parantaa sisäilman laatua verrattuna painovoimaiseen
ilmanvaihtoon.
4.5 Vesi ja viemäri
Rakennusta ei ole liitetty ollenkaan kunnalliseen vesi ja viemäriverkkoon, sillä
alueelle ei sellaisia ole rakennettu. Juoma- ja käyttövesi saadaan pumpattua
omasta porakaivosta. Rakennuksen jätevedet puhdistetaan oman puhdistamon
avulla, jonka jälkeen puhdistettu vesi voidaan päästää takaisin luontoon.
5 Yhteenveto
5.1 Rakennushankkeen edistyminen
Kaivutyöt aloitettiin tontilla syyskuussa 2009, jota ennen talon alue oli raivattu
tyhjäksi puista. Kaivutöihin kuului myös tien rakentaminen tontille. Anturoiden
valu tehtiin viikolla 41, ja harkkomuuraus tehtiin lokakuun aikana. Marraskuun
aikana tehtiin liittolevyn tuet sekä liittolevyjen asennus. Viikolla 50 ja 51 tehtiin
liittolevyn raudoitus ja valu. Rakennustarkastaja kävi tarkistamassa raudoituk-
sen ennen valua. Joulukuun 2009 aikana liittolevyn annettiin kuivua rauhassa ja
sitä lämmitettiin pakkasilla. Rakennuksen puurunkoa alettiin pystyttää tammi-
kuun 2010 aikana. Talo saatiin vesikattoon asti helmikuun 2010 aikana. Karja-
laisen perheen on tarkoitus päästä muuttamaan uuteen kotiinsa kesän 2010
aikana.
5.2 Omat huomiot ja päätelmät
Talon rakentaminen aloitettiin ennen kuin kaikki rakennesuunnitelmat olivat
valmiit, joten rakennesuunnittelijalle tuli välillä kiire saada jokin kuva piirrettyä tai
laskelma tehtyä. Rakennesuunnitelmat olisi pitänyt tehdä heti rakennusvalvon-
nan hyväksyttyä lupakuvat, jolloin olisi rakenteet voitu rauhassa miettiä ennen
töiden aloittamista.
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Rakennuksessa oli muutamia kohtia, joissa rakenne toteutettiin hieman eri ta-
valla kuin suunnitelmissa oli esitetty. Tämä johtui siitä, että työn edetessä kek-
sittiin jokin paljon nopeampi tai taloudellisempi tapa rakentaa. Muutoksista kui-
tenkin sovittiin rakennesuunnittelija kanssa ja piirustuksiin korjattiin suurimmat
muutokset. Kaikkia pieniä yksityiskohtia piirustuksiin ei kuitenkaan ollut tarvetta
korjata.
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- Maanpaineseinien raudoitus joka toinen vaakasauma 2 x 8mm ja joka toinen 2 x 12mm
- Anturan raudoitus 2 x 12mm, jatkospituus > 700mm
- Teräkset A500HW
Liite 10
DET 1.1 Mittakaava  1:10
RAKENNEDETALJIT
Anturan raudoitus
Jatkospituus > 700 mm
Betoniantura K30-2 XC2  600 x 200

















Lecaharkon reikä valettu täyteen
betonia (K30-2) koko seinän



















- Kantavien harkkoväliseinien raudoitus 1 x 8mm teräs joka saumassa
- Kantamattomien harkkoseinien raudoitus 1 x 8mm teräs joka neljännessä saumassa
- Teräkset A500HW
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DET 3 Mittakaava  1:10
RAKENNEDETALJIT
Piipun, kattilan ja varaajan perustus
Raudoitusverkko 12 k300, A500HW















Kierretanko 10 mm k1000, kiinnitettynä




























Kierretanko 10 mm k1000, kiinnitettynä
mutterein ja aluslevyin alaohjauspuuhun
Leca Palkkiharkko
Betoni K30-2, valetaan työmaalla
Haka 8 k150
Jakoraudoitus 8 k300














DET 6 Mittakaava  1:10
RAKENNEDETALJIT
Kantava harkkoväliseinä
Yläpinnan raudoitus tuella 12 k200, A500HW
Leca Harkko UH-150
Rautaruukin liittolevy Zn 0,7mm
































DET 8 Mittakaava  1:10
RAKENNEDETALJIT
Porrasaukko
Yläpinnan raudoitus 12 k200
Leca Harkko UH-150
Pintalaatan raudoitusverkko 8 k200
Haka 8 k150
Jakoraudoitus 8 k300
Alapinnan teräkset 8 k300

































Alapinnan teräkset 8 k300
Kyllästetty sahatavara 48x200



















Kierretanko 10 mm k1000, kiinnitettynä
mutterein ja aluslevyin alaohjauspuuhun
Leca Palkkiharkko
Betoni K30-2, valetaan työmaalla
Haka 8 k150
Jakoraudoitus 8 k300
Alapinnan teräkset 8 k300





- Teräkset A500HW, suojabetoni 25mm
- Palkeissa 3 palkkiharkkoa peräkkäin pituus yht. 1800mm
















Yläpinnan raudoitus tuella 12 k200, A500HW
Leca Harkko UH-150
Pintalaatan raudoitusverkko 8 k200, A500HW
Rautaruukin liittolevy Zn 0,7mm
RHS putki 100x100x5
Suojavalu, Betoni K30-2
- RHS-putken pituus 2000mm
- Tukileveys > 300mm
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2. Lattiapäälysteen alusmateriaali valmistajan ohjeen mukaan
3. 2x Gyproc 13 mm + vesikiertoinen lattialämmityskaapeli levyihin uritettuna
4. Ympäripontattu kuusivaneri 18 mm, liimattuna ja ruuvein (k150) kiinnitettynä välipohjapalkkeihin.
5. Välipohjapalkit Kerto-S 220 mm + äänieriste 200 mm
6. Koolaus 22x100 k 600
7. Gyproc 13 mm N 2,3x45 k 150 + tasoite ja pintakäsittely
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DET 13 Mittakaava  1:10
RAKENNEDETALJIT

























1. Kaakeli, saumalaasti ja kiinnityslaasti
2. Kosteuseristemassa, levitys valmistajan ohjeen mukaan
3. Luja A levy 12 mm, kiinnitys ruuvein
4. Pystykoolaus 48x48 + lämmöneriste Isover KL-35 50 mm
5. Pystyrunko 198x48 + lämmöneriste Isover KL-35 200 mm
6. Tuulensuojalevy Gyproc-TS 9 mm
7. Vaakakoolaus 22x100
8. Pystykoolaus 22x100
9. Vaakapanelointi 28x170 + pintakäsittely, maali (ruskean harmaa)
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1. Saunan sisäverhouspaneeli, kuusi
2. Pystykoolaus 32 mm + tuuletusväli
3. Alumiinipaperi, kiinitys niitein, saumat teipattuna alumiiniteipillä, limitys >300 mm
4. Pystyrunko 198x48 + lämmöneriste isover KL-35 200 mm
5. Tuulensuojalevy Gyproc-TS 9 mm
6. Vaakakoolaus 22x100
7. Pystykoolaus 22x100
8. Vaakapanelointi 28x170 + pintakäsittely, maali (ruskean harmaa)
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2. Gyproc-EK 13 mm N 2,3x45 k 150
3. Väliseinärunko 50x66 k 600 ja äänieriste







DET 17 Mittakaava  1:10
RAKENNEDETALJIT












1. Kaakeli, saumalaasti ja kiinityslaasti
2. Kosteuseristemassa, levitys valmistajan ohjeen mukaan
3. Gyproc EK levy 13 mm, kiinnitys ruuvein
4. Puurunko k400 + lämmöneriste isover KL-35 75 mm
5. Alumiinipaperi, kiinitys niitein, saumat teipattuna alumiiniteipillä, limitys >300 mm
6. Pystykoolaus 32 mm + tuuletusväli





2. Ruoteet sahatavara 50X50 k350
3. Rima sahatavara 22X50
4. Aluskate, kiinitys niitein
5. Kattoristikon yläpaarre k900
6. Puhallusvilla 400mm
7. Kattoristikon alapaarre
8. Höyrynsylkumuovi, kiinnitys niitein, limitys >300 mm
9. Koolaus sahatavara 22x100
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Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei 
ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.
















Poikkileikkaus: 51x220 (B=51 mm, H=220 mm)
Käyttöluokka: 2
Seuraamusluokka: CC2 (KFI=1.0)








Tuki: Sijainti x [mm]: Leveys [mm]: Tyyppi:
1: 0 45 Kiinteä niveltuki (X,Y)  
2: 3334 95 Liukutuki (Y)  
3: 7622 45 Liukutuki (Y)  
------------------------------------
fm,k (Mz): 45.67 N/mm2




fv,k (Vy): 4.10 N/mm2
fv,k (Vz): 2.30 N/mm2
E,mean: 13800 N/mm2
G,mean: 600 N/mm2
E 0.05: 11600 N/mm2
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Omapaino (Omapaino,  Pysyvä):
Rakenneosan paino: QY = 0.056 kN/m x = 0 - 7622 mm
Pintakuorma: 1: QY = 0.600 kN/m2 x = 0 - 7622 mm
Pintakuorma: 2: QY = 0.200 kN/m2 x = 0 - 7622 mm
------------------------------------
Hyötykuorma (Hyötykuorma A,  Keskipitkä, MRT/KRT-liikkuvuus = 100.0 %):























Taipumaraja Wnet,fin:  L/300  
Taipumaraja Winst:  L/400  
Korotuskerroin, vasen uloke: 2.00
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Nurjahdus y-suuntaan:  Lc = 1.00*L
Nurjahdus z-suuntaan:  Lc = 1.00*L
Kiepahdus  (Lk1:ta käytetään kun Mz>0 ja Lk2:ta kun Mz<0):
Kiepahdustukiväli rakenteen yläpuolella: Lk1 = 300.00 mm (Lef = Lk1+2*h)
Kiepahdustukiväli rakenteen alapuolella: Lk2 = 300.00 mm (Lef = Lk2+2*h)
------------------------------------
MITOITUKSEN ÄÄRIARVOT:
Tarkastelu: Mitoitusarvo: Raja-arvo: Käyttöaste *): Sijainti x:
Leikkaus (y): 6.25 kN 20.45 kN 30.6 % 3334 mm Yhdistelmä 2/1, Keskipitkä
Taivutus (Mz): 4.59 kNm 12.53 kNm 36.7 % 3334 mm Yhdistelmä 2/1, Keskipitkä
  (ilman kiepahdusta): 4.59 kNm 12.53 kNm 36.7 % 3334 mm Yhdistelmä 2/1, Keskipitkä
Tukipaine, tuki 1: 3.35 kN 24.96 kN 13.4 % 0 mm Yhdistelmä 2/3, Keskipitkä
Tukipaine, tuki 2: 11.66 kN 47.43 kN 24.6 % 3334 mm Yhdistelmä 2/1, Keskipitkä
Tukipaine, tuki 3: 4.36 kN 24.96 kN 17.5 % 7622 mm Yhdistelmä 2/4, Keskipitkä
jänneväli 1, Wnet,fin: 4.00 mm 11.11 mm 36.0 % 1524 mm Yhdistelmä 5/2  
jänneväli 1, Winst: 3.03 mm 8.33 mm 36.3 % 1524 mm Yhdistelmä 5/2  
jänneväli 2, Wnet,fin: 11.60 mm 14.29 mm 81.2 % 5716 mm Yhdistelmä 5/3  
jänneväli 2, Winst: 8.36 mm 10.72 mm 78.0 % 5716 mm Yhdistelmä 5/3  
------------------------------------
ÄÄRIARVOJEN KUORMITUSYHDISTELMÄT
Yhdistelmä 2/1  (Keskipitkä):
1.15*Omapaino + 1.50*Hyötykuorma, jänneväli 1 + 1.50*Hyötykuorma, jänneväli 2
Yhdistelmä 2/3  (Keskipitkä):
1.15*Omapaino + 1.50*Hyötykuorma, jänneväli 1
Yhdistelmä 2/4  (Keskipitkä):
1.15*Omapaino + 1.50*Hyötykuorma, jänneväli 2
Yhdistelmä 5/2   :
1.00*Omapaino + 1.00*Hyötykuorma, jänneväli 1
Yhdistelmä 5/3   :
1.00*Omapaino + 1.00*Hyötykuorma, jänneväli 2
------------------------------------
VOIMASUUREIDEN ÄÄRIARVOT:
Tulos: Maksimiarvo: Sijainti x:
Vy,max 6.25 kN 3334 mm
Mz,max 4.59 kNm 3334 mm
TUKIREAKTIOT:
------------------------------------
Tuki: MRTmax: MRTmin: KRTmax: KRTmin:
1: 3.35 kN -0.17 kN 2.37 kN 0.12 kN
2: 11.66 kN 2.33 kN 8.38 kN 2.59 kN
3: 4.36 kN 0.57 kN 3.12 kN 0.74 kN
- Tukipisteisiin syntyy nostetta, varmista ankkurointi
- KRT tukireaktiot ovat vain vertailua varten
Laskelmissa ei ole huomioitu rakennusaikaisia kuormia eikä kosteusolosuhteita. Mahdolliset rakennusaikaiset 
lisätuennat on mitoitettava erikseen. Rakennuksen kokonaisjäykistystä ja siitä johtuvia vaakavoimia ei ole huomioitu. 
Rakenneosan (palkki, pilari, laatta) soveltuvuus kokonaisuuteen on päärakennesuunnittelijan tarkistettava erikseen.
Finnwood-ohjelmistolla tehdyt laskelmat ja tulosteet ovat voimassa vain ohjelmistoon tallennettujen Metsäliiton Puutuoteteollisuuden tuotteiden 
kanssa. Nämä tuotteet on tarvittaessa osoitettava rakennuspaikalla hankkeen osapuolille sekä viranomaisille. Metsäliiton Puutuoteteollisuus tai sen 
tytäryhtiöt eivät vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle muiden valmistajien tuotteista tai niiden käytöstä Finnwood-ohjelmistossa, ohjelmiston 
perusteella näin tehdyistä laskelmista ja tulosteista tai kolmansien valmistajien tuotteista tai niiden käytöstä aiheutuneista virheistä, menetyksistä tai 
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* * * LASKENNAN YLEISTIEDOT * * *
Mitoitusnormi:  RakMK
Rakenneluokka: 2 Ympäristöluokka: 2
Palonkestoaika: 60 min
Suhteellinen kosteus: 40.0 %
Betonin tilavuuspaino: 25 kN/m3
Valutukien poistohetki: 14.0 vrk
Materiaalilujuudet:
Betoni: K30 fck = 21.0 fcd = 14.0 N/mm2
fctd = 1.3 N/mm2





Betoniterästen suojakerrokset: yläpinta: 25 alapinta: 36 mm
Laatan geometria:
Jänne Pituus Paksuus Vasen tukialue Oikea tukialue
[m] [mm] paksuus leveys paksuus leveys
1 3.317 140 140 0 140 0
2 4.328 140 140 0 140 0




* * * RAKENTEEN KUORMAT * * *
Laatan kuormitus   [kN/m,  kN/m2,  m] Pitkäaik.
Jänne Tyyppi Alkeiskuorma F1 F2 F3 F4 osuus
- Jänne 1:
Omapaino: Tasainen kuorma 3.47 100
Pysyvä: Tasainen kuorma 2.00 100
Muuttuva: Tasainen kuorma 2.00 30
- Jänne 2:
Omapaino: Tasainen kuorma 3.47 100
Pysyvä: Tasainen kuorma 2.00 100
Muuttuva: Tasainen kuorma 2.00 30
(Ohjelma laskee itse rakenteen omanpainon!)
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R u u k k i   C o n s t r u c t i o n                                
LAATAN LUJUUSLASKELMAT
Kuormaparametrien F1, F2, F3 ja F4 selitys:
 - Tasainen kuorma: F1 kuorman suuruus [kN/m2]
F2, F3, F4 ei merkitystä
 - Trapetsikuorma: F1 kuorman suuruus vasemmassa päässä [kN/m2]
F2 kuorman suuruus oikeassa päässä [kN/m2]
F3 kuorman vasemman pään etäisyys jänteen
 vasemmasta päästä [m]
F4 kuorman pituus [m]
 - Viivakuorma: F1 kuorman suuruus [kN/m]
F2 ensimmäisen kuorman etäisyys jänteen
 vasemmasta päästä [m]
F3 viivakuormien lukumäärä [kpl]
F4 kuormien keskinäinen välimatka [m]
 - Kolmio/Trapetsikuorma: F1 kuorman suuruus vasemmassa päässä [kN/m2]
F2 kuorman suuruus oikeassa päässä [kN/m2]
F3 F1:n etäisyys jänteen vasemmasta päästä [m]






Muu muuttuva 1: 0.80 0.00
Muu muuttuva 2: 0.80 0.00
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LAATAN LUJUUSLASKELMAT
Laatan jänteen n:o 1 lujuuslaskenta
* * * VOIMASUUREET * * *
- M U R T O R A J A T I L A - - K Ä Y T T Ö R A J A T I L A -
Leik- Mmax Mmin Qmax Qmin Mmax Mmin Qmax Qmin
kaus [kNm/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m]
0 0 0 12 3 0 0 9 5
1 4 1 9 2 3 1 6 3
2 6 1 6 0 4 2 4 1
3 8 1 3 -2 5 2 1 -0
4 8 0 -0 -3 5 2 -1 -2
5 7 -1 -3 -6 4 1 -4 -4
6 5 -3 -5 -9 3 -1 -6 -7
7 3 -5 -7 -12 0 -3 -8 -9
8 -1 -8 -9 -15 -3 -6 -9 -12
9 -6 -12 -10 -19 -7 -9 -11 -14
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LAATAN LUJUUSLASKELMAT
* * * KESTÄVYYSARVOT,  MURTORAJATILA* * *
Jänteen raudoitus:
- vasen tuki: (ei teräksiä)
- oikea tuki: T5 Ø12k200 565 mm2/m
- kenttä: Steelcomp/0.7 Zn Z36
fy = 350.0 N/mm2 fd = 318.2 N/mm2
1033 mm2/m +
T0  Ø8k300 167 mm2/m
Jänteen momenttikapasiteetit:  [kNm/m]
Raudoitussuhde Kapasiteetti Vaadittu
- vasen tuki: 0.00 0
- oikea tuki: 0.17 24 11
- kenttä: 0.23 43 8
Vaadituissa tukimomenttikapasiteeteissa huomioitu momentin pyöristys
Jänteen leikkauskapasiteetti:  [kN/m]
Kapasiteetti Vaadittu
- vasen tuki: 49 11
- oikea tuki: 70 20
- kenttä: 49 14
* * * KESTÄVYYSARVOT,  KÄYTTÖRAJATILA* * *
Jänteen halkeamat:
Pitkäaikainen [mm] Lyhytaikainen [mm]
laskettu sallittu laskettu sallittu
- vasen tuki: (yläpinta) 0.00 0.20 0.00 0.30
- oikea tuki: (yläpinta) 0.11 0.20 0.19 0.30
- kenttä: (alapinta) 0.00 0.29 0.00 0.43
Jänteen taipumat:
Pitkäaikainen Lyhytaikainen Yhteensä
EI F acs EI F
[kNm2/m] [mm] [mm] [kNm2/m] [mm] [mm]
- ylöspäin [mm] 2496 0.5 6485 0.2 0.1
- alaspäin [mm] -0.8 -1.5 -0.2 -2.5
- sallittu taipuma vaakatasosta  L/250 13.3
(EI = jänteen keskimääräinen jäykkyys)
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LAATAN LUJUUSLASKELMAT
Laatan jänteen n:o 2 lujuuslaskenta
* * * VOIMASUUREET * * *
- M U R T O R A J A T I L A - - K Ä Y T T Ö R A J A T I L A -
Leik- Mmax Mmin Qmax Qmin Mmax Mmin Qmax Qmin
kaus [kNm/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m]
0 -11 -19 25 14 -12 -14 19 15
1 -5 -9 21 11 -6 -7 16 12
2 2 -3 17 9 1 -1 13 10
3 8 1 13 7 5 3 10 7
4 12 4 9 5 9 5 7 5
5 15 5 4 2 11 7 3 3
6 16 6 1 -1 12 8 0 -0
7 14 6 -1 -5 11 7 -2 -3
8 11 5 -4 -9 9 6 -4 -7
9 7 3 -6 -13 5 3 -7 -10
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* * * KESTÄVYYSARVOT,  MURTORAJATILA* * *
Jänteen raudoitus:
- vasen tuki: T5 Ø12k200 565 mm2/m
- oikea tuki: (ei teräksiä)
- kenttä: Steelcomp/0.7 Zn Z36
fy = 350.0 N/mm2 fd = 318.2 N/mm2
1033 mm2/m +
T0  Ø8k300 167 mm2/m
Jänteen momenttikapasiteetit:  [kNm/m]
Raudoitussuhde Kapasiteetti Vaadittu
- vasen tuki: 0.17 24 11
- oikea tuki: 0.00 0
- kenttä: 0.23 43 16
Vaadituissa tukimomenttikapasiteeteissa huomioitu momentin pyöristys
Jänteen leikkauskapasiteetti:  [kN/m]
Kapasiteetti Vaadittu
- vasen tuki: 70 24
- oikea tuki: 49 16
- kenttä: 49 18
* * * KESTÄVYYSARVOT,  KÄYTTÖRAJATILA* * *
Jänteen halkeamat:
Pitkäaikainen [mm] Lyhytaikainen [mm]
laskettu sallittu laskettu sallittu
- vasen tuki: (yläpinta) 0.11 0.20 0.19 0.30
- oikea tuki: (yläpinta) 0.00 0.20 0.00 0.30
- kenttä: (alapinta) 0.00 0.29 0.00 0.43
Jänteen taipumat:
Pitkäaikainen Lyhytaikainen Yhteensä
EI F acs EI F
[kNm2/m] [mm] [mm] [kNm2/m] [mm] [mm]
- ylöspäin [mm] 2503 -0.0 6678 0.1 0.0
- alaspäin [mm] -5.5 -3.9 -0.6 -9.9
- sallittu taipuma vaakatasosta  L/250 17.3
(EI = jänteen keskimääräinen jäykkyys)
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* * * LAATAN TUKIREAKTIOT * * *
[kN/m] Tuki1 Tuki2 Tuki3
Vdmaks 12 47 17
Vdmin 3 33 8
Vkmaks 9 36 13
Vkmin 5 30 9
* * * PALOMITOITUS * * *
Vaadittu palonkestoaika >= 60 min
Palotilanteen kuormitus   [kN/m,  kN/m2,  m]
Jänne Tyyppi Alkeiskuorma F1 F2 F3 F4
- Jänne 1:
Omapaino: Tasainen kuorma 3.47
Pysyvä: Tasainen kuorma 2.00
Muuttuva: Tasainen kuorma 0.74
- Jänne 2:
Omapaino: Tasainen kuorma 3.47
Pysyvä: Tasainen kuorma 2.00
Muuttuva: Tasainen kuorma 0.74
Tuella hyötykorkeuden vähennys: 15 mm
Liittolevyn maksimilämpötila: 840 °C
Alapinnan terästen maksimilämpötila: 292 °C
Jänteen momenttikapasiteetit ja tukimomentin käyttöasteet:
Tuet Kenttä
vasen oikea kapasiteetti vaadittu
[kNm/m] [%] [kNm/m] [%] [kNm/m] [kNm/m]
- Jänne 1: 0 100 24 100 7 1
- Jänne 2: 24 100 0 100 7 5
C O M S L A B    Liittolaatan mitoitus   (2005-06-14 Ver 6.22.0.0)
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* * * LAATAN RAUDOITUS * * *
Yläpinnan raudoitus:
- Tuki 2: T5 Ø12k200 L5825 vasen pää 3215 tuesta 2 vasempaan
Alapinnan raudoitus:
- Jänne 1: T0  Ø8k300 L1438 vasen pää 0 tuesta 1 oikeaan
- Jänne 2: T0  Ø8k300 L2986 vasen pää 1342 tuesta 2 oikeaan
Alapinnan liittolevy: [mm2/m]
- Jänne 1: Steelcomp/0.7 Zn 1033
- Jänne 2: Steelcomp/0.7 Zn 1033
Jakoraudoitus:  [mm2/m]
Vaadittu Valittu Teräkset
- Jänne 1: 36 167 T0  Ø8k300
- Jänne 2: 70 167 T0  Ø8k300
Terästen sijoitus:
T0Ø8k300 L1438 T0Ø8k300 L2986
T5Ø12k200 L5825
* * * LAATAN MASSAT * * *
- betonia yhteensä: 1.1 m3/m 0.14 m3/m2
- betoniterästä yhteensä: 41.4 kg/m 5.41 kg/m2 38.6 kg/m3
- liittolevyä yhteensä: 69.9 kg/m 9.14 kg/m2
- muottia yhteensä: 0.0 m2/m 0.00 m2/m2
* * * LIITTOLEVYN VALUNAIKAINEN TUENTA * * *
Valutukien määrä/jänne





























 Talo Karjalainen Ulkoseinä

















































































































































3:n päivän kylmin (0.0 h)
T=Lämpötila, KK=Kyllästymiskosteus, KM=Kosteusmäärä, SK=Suhteellinen kosteus
T = Paksuus, LJ = Lämmönjohtavuus, VHL = Vesihöyryn läpäisevyys, SPA=Suht. pinta-ala, LK = Lisäkonduktanssi
 







































































































































































3:n päivän kylmin (0.0 h)
T=Lämpötila, KK=Kyllästymiskosteus, KM=Kosteusmäärä, SK=Suhteellinen kosteus
T = Paksuus, LJ = Lämmönjohtavuus, VHL = Vesihöyryn läpäisevyys, SPA=Suht. pinta-ala, LK = Lisäkonduktanssi
 























- Tuulijäykisteenä käytetään Gyproc- levyjä. Ulkopuolella Gyproc GTS-9
levyjä ja sisäpuolella käytetään Gyproc GEK-13 levyjä.
- Tuulensuojalevyt (GTS-9) kiinnitetään QU 32 ruuveilla.
- Sisälevyjen kiinnitykseen käytetään QRT 29 ruuveja.
- Tuulensuojalevyjen mitat ovat 1200 x 3000 ja sisälevyjen 1200 x 2600.
- Levyjen erilaisuuden vuoksi voidaan heikomman levyn kapasiteetista
huomioida lujuuslaskelmissa vain 75 %.
- Jäykisteiden kohdalla sisäkoolaus kiinnitetään pystyyn suoraan




Tuulikuorman jakautuma korkeussuunnassa lasketaan kaavalla:
Fw(z) = Cs * Cd * Cf * qp(z) * b
Cs * Cd = 0,95 Cf = 1,4 qp(z) = 0,65 kN/m2 b = 13,6 m
= 2*h / b = 2 * 8,4 m / 13,6 m = 1,24
Sivusuhde: d/a = 8,4 m / 13,6 m = 0,62





Cs * Cd = 0,95 Cf = 1,33 qp(z) = 0,65 kN/m2 b = 8 m
= 2*h / b = 2 * 8,4 m / 8,0 m = 2,1
Sivusuhde: d/a = 8,4 m / 8 m = 1,05




Sivuseinät B ja D:
Tuulikuorman jakautuminen seinälle B on puolet tuulikuorman
kokonaisarvosta. Rakennuksen jäykistys on symmetrinen, joten riittää
kun lasketaan toisen sivuseinän liitinväli. Tuulikuorman resultantti
lasketaan kaavalla:
FB = Fw(z) * z2 * 0,5
= 6,57 kN/m * 5,4 m * 0,5
= 17,7 kN
Liitinväli 200 mm
GTS-9 FTS1 = 2,31 kN * 0,8 * 0,75 = 1,39 kN
GEK-13 FEK1 = 2,83 kN * 0,92 = 2,6 kN
FB < 4 * (FTS1 * FEK1)
17,7 kN < 16,0 kN EI KÄY !
Liitinväli 150 mm
GTS-9 FTS1 = 3,09 kN * 0,8 * 0,75 = 1,85 kN
GEK-13 FEK1 = 3,77 kN * 0,92 = 3,47 kN
FB < 4 * (FTS1 * FEK1)
17,7 kN < 21,3 kN OK !
Sivuseinien B ja D jäykistelevyjen liitinväli 150 mm.
Liite 14
Tuulijäykistelaskelmat
Päätyseinät A ja C:
Tuulikuorman jakautuminen seinälle C on puolet tuulikuorman
kokonaisarvosta. Rakennuksen jäykistys on symmetrinen, joten riittää
kun lasketaan toisen päätyseinän liitinväli. Tuulikuorman resultantti
lasketaan kaavalla:
Fc = Fw(z) * z1 * 0,5
= 11,76 kN/m * 6,9 m * 0,5
= 40,6 kN
Liitinväli 100 mm
GTS-9 FTS1 = 4,63 kN * 0,8 * 0,75 = 2,78 kN
GEK-13 FEK1 = 5,66 kN * 0,92 = 5,21 kN
FB < 4 * (FTS1 * FEK1)
40,6 kN < 32,0 kN EI KÄY !
Liitinväli 70 mm
GTS-9 FTS1 = 6,61 kN * 0,8 * 0,75 = 3,97 kN
GEK-13 FEK1 = 8,08 kN * 0,92 = 5,21 kN
FB < 4 * (FTS1 * FEK1)
40,6 kN < 45,6 kN OK !
Päätyseinien A ja C jäykistelevyjen liitinväli 70 mm.
Liite 15
Välipohjapalkkien tuen liitäntä runkotolppiin
Kuormitus:
A = 2,15 m * 0,6 m = 1,29 m2
q = 1,29 m2 * 2,0 kN/m2 = 2,58 kN
g = 1,29 m2 * 0,6 kN/m2 = 0,78 kN
Fd = (1,15 * 0,78 + 1,5 * 2,58) kN
= 4,77 kN
Liitoksissa käytetään ruuveja: Wurth 6,0 100/60
Ruuvien leikkauskestävyys:
Fv.d = m * kmod / M * k * ke * 120 * def 1,7
kmod = 0,8
M = 1,4
ke = 1 + 0,3 * [50 – (8 * 6)] / (8 * 6) = 1,01
k= 1
Fv.d = [ 1 * (0,8 / 1,4) * 1 * 1,01 * 120 * 6,01,7] N
= 1456,5 N
Ruuvien määrä
m = F d / Rv.d = 4,77 kN / 1,46 kN = 3,27  4 ruuvia / liitos
Liite 15
Välipohjapalkkien tuen liitäntä runkotolppiin, rasitetun kohta
Kuormitus:
A = 2,15 m * 0,6 m = 1,29 m2
q = 1,29 m2 * 2,0 kN/m2 = 2,58 kN
g = 1,29 m2 * 1,0 kN/m2 = 1,29 kN
g amme = 1,2 kN
F d = [1,15 * (1,29 + 1,2) + 1,5 * 2,58] kN
= 7,51 kN
Ruuvien määrä































































Kantavana rakenteena Rautaruukin liittolevy Zn 0,7mm ja
teräsbetonilaatta 140mm. Laatta on yhteen suuntaan katava.
Terästen katkaisu erillisten ohjeideiden mukaan.
Takan kohdalla liitolaatassa yläpinnan raudoitus 12k200+16k200
Takan kohdalla pintavalussa lisäraudoitusverkko 8k200, vähintään



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Välipohjapalkki P1 Kerto-S 2x51x220
Välipohjapalkki P1 Kerto-S 2x51x220
Välipohjapalkki P2 Kerto-S 51x220
Välipohjapalkki P2 Kerto-S 51x220
Välipohjapalkki P2 Kerto-S 51x220
Välipohjapalkki P2 Kerto-S 51x220
Välipohjapalkki P2 Kerto-S 51x220
Välipohjapalkki P2 Kerto-S 51x220
Välipohjapalkki P2 Kerto-S 51x220
Välipohjapalkki P2 Kerto-S 51x220
Välipohjapalkki P2 Kerto-S 51x220
Välipohjapalkki P1 Kerto-S 2x51x220
Välipohjapalkki P1 Kerto-S 2x51x220
Välipohjapalkki P1 Kerto-S 2x51x220
Välipohjapalkki P1 Kerto-S 2x51x220
Välipohjapalkki P2 Kerto-S 51x220
Välipohjapalkki P2 Kerto-S 51x220
Välipohjapalkki P2 Kerto-S 51x220
Välipohjapalkki P2 Kerto-S 51x220
Välipohjapalkki P2 Kerto-S 51x220
Välipohjapalkki P2 Kerto-S 51x220




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Välipohjapalkki Sahatavara C24 48x198
Välipohjapalkki Sahatavara C24 48x198
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